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Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na terenie
Gminy Stare Pole za 2022 rok

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku dzialajac na podstawie art. 4 ust. |
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnsj (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 338) i § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) dokonat oceny obszarowej jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pochodzacej z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia
w wod¢  Centralnego Wodociagu Zulawskiego, zaopatrujacego obszar 10 gmin m.in. obszar
gminy Stare Pole.

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez Jednostke odpowiedzialng za jakos¢ wody
do spozycia i realizujgca obowiazek kontroli wewnetrznej w roku 2022 na terenie gminy Stare Pole
pobrano do analizy 14 prébek. Byta to woda pobrana w statych punktach monitoringowych
z sieci wodociggowej i bezpo$rednio u konsumenta. Pobodr probek odbyt si¢ w oparciu o ustalony
z PPIS w Malborku roczny harmonogram badan.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem zakres badan monitoringu jakosci wody obejmowat parametry grupy
A i B oraz monitoring substancji promieniotwérczych.

Badania zostaly wykonane w akredytowanych laboratoriach tj. Laboratorium Badania Wody
i Sciekéw w Zgbrowie, Eurofins OBiKS$ Polska sp. z 0.0. oraz GIG Instytucie Badawczym Slaskiego
Centrum Radiometrii Srodowiskowej posiadajgcych uprawnienia do wykony'wania w/w badari.
Czgstotliwodé poboréw prébek wody do badan uzalezniona byla od wielkosci wodociagu
(tj. produkeji wody i ilosci odbiorcéw) i jego rodzaju (4. wodociagg zbioroweyio zaopatrzenia w wode).

Ponizsza tabela przedstawia zaopatrzenie w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi wraz
z danymi dotyczacymi wielkosci produkcji wody, liczby zaopatrywanej ludnosci, miejscowosci
oraz sposobdw uzdatniania wody.
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Analiza uzyskanych wynikéw badan nie wykazala przekroczen badanych parametréw na omawianym
terenie.

W roku 2022 nie odnotowano zgfoszen niepozadanych reakcii zwigzanych ze spozyciem wody
na omawianym obszarze.



Miejscowosci Krasnoteka i Zarzecze zaopatrywane s3 w wodg do spozycia z wodociggu publicznego
Malbork.

Wodociag Publiczny Malbork z uwagi na awari¢ w Stacji Uzdatniania Wody, ktora miala miejsce
w dniu 22.01.2022 r. objety byl decyzjami administracyjnymi w zakresie ponadnormatywnej
zawartosci:

- boru i fluorkéw do dnia 5.05.2022 r,,

- metnosci i zelaza do dnia 30.06.2022 r.,

- jonu amonowego do dnia 31.07.2022 r.

Decyzje zostaly wykonane. W dniu 25.08.2022 r. PPIS w Malborku wydat ocene o przydatnosci wody
do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Malbork.

Zarzadca wodociggu priedstawil Opinie dotyczqgcq znaczenia zdrowotnego podwyzszonych wartosci
stezerr fluorkéw i boru w wodzie z wodociggu w m. Malbork w okresie usuwania awarii Suw
w 2022 r. z dnia 4.042022 r, w ktorej Zaklad Bezpieczefistwa Zdrowotnego Srodowiska
NIZP PZH — PIB stwierdza, iz ,,(...) z punkiu widzenia bezpieczenistwa dla zdrowia ludzi uwaza
za dopuszczalne kontynuowanie zaopatrzenia w wodg o podwyzszonym stezeniu fluorkéw i boru
wprowadzang do sieci na SUW w m. Malbork. Ryzyko dla zdrowia ludzi moze wigzal si¢ wylgcznie
z podwyzszonym stezeniem fluorkow, jest ono jednak bardzo niskie, zarowno z uwagi na stopien
przekroczenia wartosci parametrycznej, jak i przewidywany krotki czas narazenia na podwyzszone
stezenie fluorkéw w wodzie ograniczony do usuwania awarii na SUW.

Zgodnie ze stanowiskiem Swiatowej Organizacji Zdrowia ponadnormatywne zawartosci jonu
amonowego i metnosci w wodzie do spozycia nie stanowig bezposredniego zagrozenia dla zdrowia,
moga jednak mie¢ wph'w na pogorszenia skutecznosci pracy filtréw, dezynfekcji oraz wiasciwosci
organoleptycznych wody. Ponadnormatywne zawartoéci zelaza moga prowadzi¢ do zaburzef
ze strony uktadu pokarmowego oraz pogorszenia whasciwosci organoleptycznych wody.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku na podstawie kontroli sanitarnych,
raportéw z badan probek wody pobranych w ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez
podmiot zarzadzajacy wodociggiem, na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
stwierdzit przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi z Centralnego Wodociagu Zulawskiego
oraz Wodociggu Publicznego Malbork.

Na podstawie § 26 oraz § 27 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wocly przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
mieszkaficy gminy Stare Pole bedacy odbiorcami wody z w/w wodociggu uzyskujg informacje
o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z przepisami o dostgpie do informacji
publicznej lub z komunikatow umieszczanych na stronach internetowych urzedu gminy
oraz administratora wodociggu.
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