PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Malborku

ul. Slownekisgn 84, A2:200 MalDark Malbork, dnia 30 czerwea 2023 .

SE.NS30.4421.185:2023.1K

Okresowa ocena jakdsci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociggu. publicznego Zgbrowo

Na podstawie art. 4 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U, z 2023 I, poz. 338) oraz § 20 ust. 1, § 27 ust. 1 pke 1 i § 22 rozporzadzenia

Ministra Zd_rowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz, U.z 2017 r,, poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

PO rozpatrzeniu danych zawartych w. raportach z badaf wody, prébek pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej nr 125/2023, 126/2023, 127/2023, 128/2023, 300/2023, 301/2023, 302/2023, 3032023,
441/2023, 442/2023, 443/2023, 444/2023, 453/2023, 63172023, ‘632/202’3, 633/2023, 634/2023, '638/2023,
724/2023, 725/2023, 726/2023, 871/2023, 872/2023,. 873/2023, 874/2023, 34277/L.B/2023, 936/2023,
1008/2023, 1090/2023, 1091/2023, 1092/2023, 1093/2023 oraz danych zawartych-w sprawozdaniu z badan
nr 55/52/23 prébki pobranej ‘w ramach nadzoru sanitarnego z urzadzen wodnych i instalacji wodocig-
gowych sluzgcych do zbiorowego zaopatrzenia w wodg przeznaczong do spbiycia- przez ludzi z ujqf»
Ppodziemnych wodociggu publicznego Zabrowo zasilajgcych gminy: Stare Pole, Malbork, Lichnowy;
Nowy Staw:

" raport z badan nr 125/2023 z dnia 30.01:2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr I ‘wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

* raport z badan nr 126/2023 z dnia 30.01.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr 1 wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

®  raport z badan nr 127/2023 z dnia 30.01.2023 t. probki wody pobranej ze zbiornika nr 111 wody
czystej w.stacji uzdatniania wody,

" raport z badafi nr 128/2023 z dnia 30.01.2023 r. probki wody pobranej .z kurka. tloczacego
z migjsca podawania wody do sieci,

* raport z badan nr 300/2023 z dnia 27.02.2023 r. probki wody pobranej ze zbiorika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

" raport z badan nr 301/2023 z dnia 27.02.2023 r. probki wody pobranej ze zbiomika nr II wody
czystej w stacji uzdatniania wody; ’

= raport z badaf nr 302/2023 z dnia 27.02.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr Il wody
czystej w stacji uzdatniania wody, '

® raport z badafh nr 303/2023 z dnia 27.02:2023 r. probki ‘wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci,

® raport.z badan nr 441/2023 z dnia 27.03.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr [ wody:
czystej w stacji uzdatniania wody,

* raport.z badan nr 442/2023 z dnia 27.03.2023 r. probki wody pobranej ze zbiomika nr II wody
czystej w'stacji uzdatniania wody,

® raport z badan nr 443/2023 z dnia: 27.03.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr Il wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

* raport z badafi nr 444/2023 z dnia 27.03.2023 ., ptébki wody pobranej z kurka tloczacego
2z migjsca podawania wody do sieci,

= raport .z badan nr 453/2023 z dnia 27.03.2023 r: probki'wody pobranej z instalacji wodociggowej
W przedszkolu przy ul. Marynarki Wojennej 22 w Starym Polu,

*  sprawozdanie z badan nr 55/52/23 z dnia 31.03.2023 r, probki wody pobranej z instalacji wodocia-
gowej w szkole podstawowej przy ul. 10 Marca 51 w Lisewie Malborskim,



raport z badan nr 631/2023 z dnia 25.04.2023 t. probki wody pobranej ze zbiornika nr I wody

czyste]j w stacji uzdatniania wody,

raport z badah nr 632/2023 z dnia 25.04.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr IT wody
czystej W stacji uzdatniania wody, :

raport z badaf nr 633/2023 z dnia 25.04.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr Il wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 634/2023 z dnia 25.04.2023 r. probki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci,

raport z badan nir 638/2023 z dnia 25.04.2023 r. probki wody pobrangj z instalacji. ‘wodociggowej
w budynku nr 2 w miejscowosci Debina Wies, '
raport z badafi nr 724/2023 z dnia 12.05:2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr 1 wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 725/2023 z dnia 12.05.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr Il wody
czystej wstacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 726/2023 z dnia 12.05.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr III wody
¢zystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badaf nr 871/2023 z dnia 29.05.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody;

raport z badan nr 872/2023 z dnia 29.05.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr II wody
czystej w-stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 873/2023 z dnia.29.05.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr III wody
czystej w stacji uzdatniania wody;.

raport z badaf nr 874/2023 z dnia 29.05.2023 r. prébki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci,

‘raport z ‘badan nr 34277/LB/2023 z dnia 7.06.2023 r. probki wody pobranej z instalacji

wodociagowe] w szkole podstawowej w Lichriowach,

raport z badan nr 936/2023 z dnia 5.06.2023 r. probki wody pobranej z instalacji wodociagowej
w-szkole podstawowej w Lichnowach,

raport z badan nr 1008/2023 z dnia 15.06.2023 r. probki wody pobranej z instalacji. wodociggowej
w OHZ Gajewo,

raport z badai nr 1090/2023 z dnia 26.06.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan ar 1091/2023 z dnia 26,06.2023 . probki wody pobranegj ze zbiornika nr IT wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 1092/2023 z dnia 26.06.2023 r. probki wody pobranej ze: zbiornika nr 111 wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 1093/2023 z dnia 26.06.2023 r. probki wody pobranej z kurka toczacego
z miejsca podawania wody do sieci

.dokonat oceny ogélnej pobranych prébek i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody
w badanym zakresie

1

2%

stwierdza:

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z urzadzen i instalacji wodociagowych z wodociggu
publicznego Zabrowo;.

zgodno$¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych ‘w. omawianych wyzej badaniach

laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 6 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. 'w 'sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.2 2017 ., poz. 2294).



,Uza:sadnienie;‘

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku w oparciu o podjete 1 przedstawiane czynnoscei
zwigzane z nadzorem sanitarnym nad Jjakoscig wody stwierdza co nastepuje:

W ramach kontrolj wewngtrznej przedsiebiorstwo wodociagowe dokonalo poboru probek. wody

do podstawowych, rozszerzonych badar mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych
przez Laboratorium Badania Wo ly i Sciekéw w Zabrowie, gm. Stare Pole oraz Eurofins OBIKS
Polska Sp. z 0.0,

Jednoczesnie w ramach biezgcego  nadzoru sanitarnego ‘przedstawiciel Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku dokonat poboru prébek wody do podstawowych
badarn mikrobidlogi‘cz'nych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody
PSSE w Kwidzynie.

Jakos¢ wody analizowanych prébek w badanym zakresie odpowiadata: wymaganiom ‘sanitarnym
obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Zdrowia. z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.z2017r., poz 2294).

Paristwowy Powiatowy
InspektoX Sanitarny
w orku
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ElzKigta Zybko

Pismo przestano pocztq elektroniczng

‘Otrzymuija: (do wiadomogci konsument6w)
L. Wéjt Gminy Lichnowy
ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy
Sekretariat@lichnowy.pl
2. Burmistrz Miasta i Gm iny Nowy Staw
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw
um@nowystaw. pl
3. Wojt. Gminy. Staré Pole
ul. Marynarki Wojennej 10, 82-220 Stare Pole
ug@starepole.pl
4. Wéjt Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
sekretafiat@gmi}zg.malborkpl
3. Centralny Wodociag Zutawski 5pi 2 0.0,
ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwoér Gd.
sekretariat@cwz, pomorskie, !
6. Centralny Wodociag Zulawski sp. z 0.0,
ul. Sportowa 1, 82-230 Nowy Staw
sekretariatnwst@cwz, pomorskie:pl
7. 83



