PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Malborku

ul. Slowackiego 64, 82-200 Malbork
SE.NS.30.4421.17.2024.1K

Malbork, dnia. 104 _'mf 12

...................

‘Okresowa ocena jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z wodociagu publicznego Zabrowo za TI pélrocze 2023 v,

Na podstawie art. 4 ust.] pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1 o Paﬁstwo.wej Inspekgji
Sanitarnej (4. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia 2z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jakosei wody przeznaczonej do spozycia

‘przez ludzi (Dz. U. 22017 r,, poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku

‘PO rozpatrzeniu danych zawartych w raportach z badafn wody, prébek pobranych w ramach kontroli

wewnetrznej nr 1093/2023, 1102/2023, 1415/2023, 1416/2023, 1417/2023, 1418/2023, 1578/2023,
1579/2023, 1580/2023, 1581/2023, 1735/2023, 1791/2023, 1792/2023, 1793/2023, 1794/2023, 1976/2023,
1977/2023, 1978/2023, 1997/2023, 2038/2023, 2039/2023, 2040/2023, 2041/2023, 2271/2023, 2272/2023,
227312023, 2'274/2023,, 2276/2023, 2302/2023; 2303/2023, 2304/2023, 2330/2023, 2427/2023 oraz danych
zawartych w sprawozdaniach z badaf nr 783A/521/23, 783N/521/23, 306/52/23 i 345/52/23 prébek
pobranych w ramach nadzoru sanitarnego. z urzadzen wodnych i instalacji wodociagowych "slu'i-qc,ych
do zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ przeznaczona do spozycia przez ludzi z ujeé podziemnych
wodociggu publicznego Zabrowo zasilajgcych gminy: Stare Pole, Malbork, Lichnowy, Nowy Staw:

® raport z badai nr 1093/2023 z dnia 26.06.2023 r. probki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci, /

= raport z badan nr 1102/2023 z dnia 28.06.2023 r. probki wody‘pobranéj z instalacji wodociggowej
w CWZ sp. 2 0,0. Zaktad Eksploatacji przy ul. Sportowej 1 w Nowym Stawie,

* sprawozdanie z badan nr 783N/521/23 z dnia 11.07.2023 r. probki wody pobranej z instalacji wo-
dociggowej w CWZ sp. z 0.0. Zaktad Eksploatacji przy ul. Sportowej | w Nowym Stawie,

* sprawozdanie z badan nr 783A/521/23 z-dnia 12.07.2023 r. prébki wody pobranej z instalacji wo-
dociggowej w CWZ sp. z 0.0. Zaklad Eksploatacji przy ul. Sportowej 1 w Nowym Stawie,

® raport z badaf nr 1415/2023 z dnia 28.07.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr [ wody
czystej w stacji uzdatniania wody,.

® raport z badan nr 1416/2023 z dnia 28.07.2023 r. prébki wody pobranej ze: zbiornika nr 11 wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

= raport z badan nr 1417/2023 z dnia 28.07.2023 r. prébki wody pobranej ze- zbiornika nr 11l wody
czystej wstacji uzdatniania wody,

* raport z badan nr 1418/2023 z dnia 28.07.2023 r. prébki wody pobranej z kurka tloczacega
z miejsca podawania wody do sieci,

* raport z badan nr 1578/2023: z dnia 25.08.2023 r. prébki wody p’obranej ze zbiornikd nr I'wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

® raport z badan nr 1579/2023 z dnia 25.08.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr. [ wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

= raport z badan nr 1580/2023 z dnia 25.08.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr I1I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

= raport z badai nr 1581/2023 z dnia 25.08.2023 r. prébki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci,

® raport z badafi nr 1735/2023 z dnia 11.09.2023 r. probki wody pobraigj z instalacji wodociggowej
w- CWZ sp. z.0.0. Zakiad Eksploatacji przy ul. Sportowej 1 w Nowym Stawie,



sprawozdanie z badan nr 306/52/23 z driia 8.09.2023 r. prébki wody pobranej z instalacji wodocig-

gowej w przedszkolu przy ul. Matynarki Wojennej 22 w Starym Polu,
raport z badan nr 1791/2023 z dnia 27.09.2023 . probki wody pobranej ze zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badaf nr 1792/2023 z dnia 27.09.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr Il wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badat nr 1793/2023 z dnia 27.09.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr III wody
czystej w stacji uzdatniania wody,
raport z. badan nr 1794/2023 z dnia 27.09.2023 r. probki wody pobranej z kurka toczacego
z miejsca podawania wody do sieci,

raport z badan nr 1976/2023 z dnia 17.10.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania-wody,

raport z badan nr 1977/2023 z dnia 17.10.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr IT wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badaf nr 1978/2023 z dnia 17.10.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr IIT wody-
czystej w stacji uzdatniania wody,
raport z badan fir 1997/2023 z dnia 24.10.2023 r: probki wody pobranej z instalacji wodociaggowe;
w budynku nr 12 w migjscowosci Klecie,
raport z badai nr 2038/2023 z dnia 30.10.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr 1 wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2039/2023 z dnia 30.10.2023 r. prébki wody pobraneJ ze zbiomika ar Il wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badart nr 2040/2023 z dnia 30.10.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr III wody
czystej w stacji uzdatniania -wody,
raport z badaf nr 2041/2023 z dnia 30.10.2023 r. probki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci,
raport z badan nr 2271/2023 z dnia 30.11.2023 r. probki wody pobranej ze. zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badad nr 2272/2023 z dnia 30.11.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr Il wody
czystej w 'stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2273/2023 z dnia 30.11.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr Ill wody:
czystej w stacji uzdatniania wody,
raport z badan nr 2274/2023 z dnia 30.11.2023 r. probki wody pobranej z kurka. tloczacego
z miejsca podawania wody do sieci,
raport z badan nr 2276/2023 z dnia 4.12.2023 r. probki wody pobranej z instalacji -wodociggowe;j
w szkole podstawowej przy ul. Bohateréw Wrzeénia 1939 r. w Szymankowie,
raport z badan nr 2302/2023 z dnia 7.12.2023 r. prébki wody pobranej ze zbiornika nr I wody
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2303/2023 z dnia 7.12.2023 1. prébki wody pobranej ze zbiornika nr II wody.
czystej w stacji uzdatniania wody,

raport z badan nr 2304/2023 z dnia 7.12.2023 r. probki wody pobranej ze zbiornika nr 111 wody
czystej w stacji uzdatniania wody,
raport z badan n 2330/2023 z dnia 11.12.2023 r. prébki wody pobranej z instalacji wodociggowej
w CWZ sp.z 0.0. Zaktad Eksploatacji przy ul. Sportowej I w Nowym Stawie, ‘
sprawozdanie z badan nr 345/52/23 z dnia 1.12.2023 r, prébki wady pobranej z instalacji wodocia-
gowej w OHZ Gajewo,
raport: z badan nr 2427/2023 z dnia 27.12.2023. r. prébki wody pobranej z kurka tloczacego
z miejsca podawania wody-do sieci



doko‘na} oceny ogélnej pobranych prébek i na podstawie uzyskanych wynikéw jakosci wody
w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatnosé. wody do spozycia przez ludzi z urzadzeri i instalacji wodociagowych z wodociagu
publicznego Zgbrowo,

2. zgodnos¢ charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyzej badaniach
laboratoryjnych z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 6 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do ‘spozycia przez ludzi
(Dz. U..z2017 1., poz. 2294).

Uzasadnienie:

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- w Malborku w oparciu o podjete i przedstawione czynnosci
zwigzane z nadzorem sanitarnym nad jakoscia wody stwierdza co nastepuje:

= 'w ramach kontroli wewngtrznej przedsigbiorstwo wodociggowe dokonato poboru prébek wody
‘do podstawowych badar mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium
Badania Wody i Sciekéw w Zabrowie, gm. Stare Pole,

- w ramach biezacego nadzoru Sanitarnego przedstawiciel Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku dokonat poboru prébek wody do podstawowych i rozszerzonych badafi mikrobio-
logicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych w Laboratorium Badania Wody PSSE w Kwidzynie
oraz Laboratorium Badan Wody WSSE w Gdansku. :

Jako$¢ wody analizowanych probek w badanym zakresie odpowiadata wymaganiom samtarnym
obow1qzujqccgo rozporzadzetiia Ministra Zdrowia. z dnia 7 grudnia 2017 t. w. sprawie: jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294).

Par‘istwa AL Pow&atowy

Pismo przestano pocztg elektfonicznq

Otrzymuja: (do wiadomo$ci konsumentéw)
1. Wéjt Gminy Lichnowy
ul. Tezewska 6, 82-224 Lichnowy
sekreiariat@l‘z‘chnowy. pl
2. Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Staw
ul. Bema 1,/82-230 Nowy Staw
um@nowystaw.pl
3. Wojt Gminy. Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 10, 82-220 Stare Pole
ug@starepole.pl
4, Wéjt Gminy Malbork
ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
Ssekretariat@gming.malbork pl
5. Centralny Wodocigg Zulawski sp. z 0.0.
ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Dwor Gd.
sekretariat@cwz. pomorskie.pl
6. Centralny Wodocigg Zulawski sp. z 0.0.
ul. Sportowa 1, 82-230 Nowy Staw:
Sekretariatiwst@cwz. pomorskie. pl
7.aa



